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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem za rok 2017

Dzialajgc na podstawie art. 4 lust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z péin. zm.), art. 12 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. z 2017r. poz. 328 z pézn. zm.), oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust.5
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku dokonat obszarowej oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
gminy i miasta Rudnik nad Sanem za 2017r.

Mieszkanicy gminy i miasta Rudnik nad Sanem zaopatrywani sa3 w wodg prZeznaczong do spozycia
przez dwa wodociggi sieciowe zlokalizowane w Rudniku nad Sanem przy ul. Strézanskigj oraz przy
ul. Chopina.

Producentem wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej na teren miasta i gminy
Rudnik nad Sanem jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
ul. Kilinskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem, ktéry jest jednocze$nie odpowiedzialny za jakosé
wody produkowanej przez wymienione wyzej wodociagi.

Wodociagi sieciowe w Rudniku nad Sanem przy ul. Strézanskiej i przy ul. Chopina oparte sg na
ujeciach wod podziemnych. Wodociag przy ul. Strézanskiej zasilany jest przez trzy studnie
wiercone, natomiast wodociag przy ul. Chopina przez cztery studnie wiercone. Stan sanitarno-
techniczny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urzadzen do uzdatniania wody
w 2017 roku nie budzit zastrzezen.

W tabeli ponizej przedstawiono dane dot. przedmiotowych wodociagow:

i s T

Wodociag Wielkos¢ | Liczba ludnos$ci Zaopatrywane Sposéb Ocena jakosci
produkeji | zaopatrywanej miejscowosci uzdatniania/ wody na
[m®/d) w wode dezynfekcja koniec 2017r.
Rudnik nad 423 4100 Rudnik nad Sanem, Napowietrzanie, Przydatna do
Sanem Przedzel korekta pH, spozycia
ul. Strézanska Filtracja/
dezynfekcja
podchlorynem sodu
wg zaleceni
Rudnik nad 325 3800 Rudnik nad Sanem, Napowietrzanie, Przydatna do
Sanem Chatupki, Kopki korekta pH, spoZycia
ul. Chopina Filtracja/
dezynfekcja
podchlorynem sodu
wg zalecen




Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urzadzenia wodociggowe znajduje si¢ 16 punktéw
wytypowanych do pobierania probek wody w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz wewngtrznej kontroli jakosci wody
prowadzonej przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
ul. Kilinskiego 16 w 2017 roku pobrano z tego obszaru 14 probek wody do badah w zakresie
monitoringu kontrolnego oraz 4 probki w zakresie monitoringu przegladowego, zgodnie
z okreslong w obowigzujacych przepisach czgstotliwoscig. W zakresie wymagan
mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione w zalacznikach nr 1 i 3, natomiast
w  zakresie wskaznikow fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikajace
z zalaeznikéw nr 2, 3, 4 obowigzujacego w 2017r. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).
Przekroczen badanych wskaznikéw nie stwierdzono.

Kontrola wewngtrzna jakosci wody dostarczanej konsumentom z wodociggéw sieciowych
w Rudniku nad Sanem przy ul. Strézanskiej i przy ul. Chopina, prowadzona przez producenta
wody, wykonywana byla zgodnie z harmonogramem pobierania prébek wody zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Wedlug danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzace;j
z przedmiotowych wodociagéw korzystalo w 2017r. ok. 7900 konsumentéw, co stanowi 78 %
mieszkajgcych na terenie miasta i gminy Rudnik nad Sanem. Pozostate 22 % to osoby, ktére nadal
korzystajs z wody z indywidualnych ujeg, ktérej jako$¢ nie jest kontrolowana przez organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorac pod uwage wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia, wykonane
w 2017r., dostarczanej mieszkaficom gminy i miasta Rudnik nad Sanem nie " stwierdzono
przekroczen zadnego z badanych parametréw, w zwigzku z czym Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nisku stwierdza, ze w 2017r. roku mieszkancy miasta i gminy Rudnik nad Sanem
korzystajacy z wody dostarczanej z wodociagéw przy ul. Strézanskiej oraz przy ul. Chopina,
spozywali wode dobrej jakosci, oceniona jako przydatng do spozycia przez ludzi, tzn. bezpieczng
dla zdrowia ludzkiego, wolng od mikroorganizméw chorobotwérczych w liczbie stanowigcej
potencjalne  zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz od  substancji chemicznych
w ilosciach zagrazajacych zdrowiu.

Niniejsza obszarowa oceng o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydat celem poinformowania konsumentdow.
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2. A/a



