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DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775, zpézn. zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ; ust.
4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2023r., poz. 537), § 3 ust. 3 pkt 1, § 20 ust.1 pkt 7, 8, 10, §
21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9, § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. poz. 2294), czgsci C tabela 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. poz. 2294),

po analizie sprawozdafi z pobierania i badan probek wody z wodociagu sieciowego
w Rudniku nad Sanem ul. Strozanska, wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez
Laboratorium SGS Polska Pracownia Srodowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52A,
pobranych w dniu 5 czerwca 2023r. w punkcie zgodnosci: stacja uzdatniania wody
w Rudniku nad Sanem ul. Strézanska (spr.. nr SB/69188/06/2023 z dnia 12.06.2023r.,
wplyngto: 14.06.2023r.) oraz w dniu 1 sierpnia 2023r. w punkcie zgodnosci: Nadleénictwo
Rudnik nad Sanem ul. Rzeszowska (spr.. nr SB/95813/08/2023 z dnia 07.08.2023r.,

wplyneto: 09.08.2023r.)

stwierdza

warunkowg przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego
W Rudniku nad Sanem ul. Strézanska do 10 wrzesnia 2023r., ze wzgledu na
podwyzszong warto$é parametru fizykochemicznego - metnos, okreslajac  jej
dopuszczalng warto$¢ na poziomie nieprzekraczajacym 3 NTU:

oraz
nakazuje

Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kilinskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem

L. Podjg¢ skuteczne dziatania naprawcze, celem doprowadzenia jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z wodociaggu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Strézafiska do
wymagan okreslonych w czesci C tabela 2 zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do Spozycia przez
ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie metnosci oraz przedstawienie PPIS w Nisku planu
dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyzej

rozporzadzenia.




II. Bezzwlocznie poinformowacé w sposob  skuteczny odbiorcow wody z wodociggu
sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Strézanska o warunkowej przydatnosci wody do
spozycia wraz z pisemng informacjg o podejmowanych oraz planowanych dzialaniach
naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezyte] jakosci wody ze wskazaniem
terminu ich zakofczenia zgodnie z § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
poz. 2294).

III. Prowadzi¢ kontrole wewnegtrzng jakosci wody w trakcie obowigzywania decyzji
stwierdzajacej warunkowa przydatnos¢ w celu potwierdzenia speinienia norm wskazanych
w niniejszej decyzji, sprawdzenia skutecznoéci prowadzonych dziatan naprawczych oraz
monitorowania jakosci wody w zakresie parametrOw mikrobiologicznych.

IV. Poinformowaé PPIS w Nisku o wykonaniu dziatan naprawczych oraz przedstawi¢ do
wgladu PPIS w Nisku wyniki badan probek wody potwierdzajace zgodnos¢
7 wymaganiami okreslonymi w czgsci C tabela 2 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie przekroczonego parametru
fizykochemicznego.

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza probki wody z wodociagu sieciowego w Rudniku nad Sanem
ul. Strézafiska, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 5 czerwca 2023r. w punkcie
zgodnosci: stacja uzdatniania wody w Rudniku nad Sanem ul. Strozanska wykazata, ze jej
jako$¢ pod wzglgdem fizykochemicznym w badanym zakresie nie odpowiada wymogom
okreslonym w czgsci C tabela 2 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz.
2294) z uwagi na zwiekszong wartosc metnosei, ktora wynosi 1,76 + 0,53 NTU, przy
dopuszczalne;j wartoéei 1 NTU. Nie stwierdzono przekroczen w zakresie parametrow
mikrobiologicznych.

Metno$é wody nie jest parametrem odnoszacym si¢ bezposrednio do zagrozenia dla
zdrowia ludzi, jednak jej podwyzszone warto$ci mogg wskazywaé na zaklocenie uzdatniania
wody, ktorego nastepstwem moze by¢ nieodpowiednia jakosé mikrobiologiczna wody.

Zgodnie z art. 10 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775, pdzn. zm.) wystosowano pismo do dostawcy
wody, aby wypowiedziat sie w przedmiocie stwierdzonego przekroczenia parametru
fizykochemicznego 1 podal termin doprowadzenia jakosci wody 2z przedmiotowego
wodociagu do obowigzujacych norm.

W dniu 23 czerwca 2023r. do PPIS w Nisku wptyneto pismo kierownika ZGKiM
w Rudniku nad Sanem dot. stwierdzonego przekroczenia ww. parametru fizykochemicznego.
Zgodnie z wyjasnieniami zawartymi w pi$mie, analiza przebiegu procesu technologicznego
uzdatniania wody wskazuje na nieprawidlowa pracg filtrow lub ztoz filtracyjnych.

Badania kolejnej probki wody pobranej do analizy w ramach kontroli wewngtrznej
w dniu 1 sierpnia 2023r. W punkcie zgodnosci: Nadleénictwo Rudnik nad Sanem
ul. Rzeszowska wykazaty, ze jej jakos$¢ w dalszym ciagu jest nieprawidiowa ze wzgledu na
podwyzszong wartos¢ metnosci, ktora wynosi 1,36 + 0,41 NTU. Strona w pi$mie z dnia
8 sierpnia 2023r. poinformowata, Ze przeprowadzono prace serwisowe polegajace na korekcie
poszczegbdlnych czasow procesOw technologicznych plukania filtrow, ktére przyniosty
nieznaczng popraweg metnoéei wody. W zwigzku z tym, przeprowadzane sg konsultacje
7 technologami i projektantem instalacji w celu okreslenia koniecznych zmian w technologii.
Termin zakonczenia dzialan naprawczych majacych na celu doprowadzenie jakosci wody do
obowiazujacych norm okreslono do 10 wrzesnia 2023r.

W mysl § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), woda jest zdatna do
uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotworczych i pasozytow w liczbie



stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych
wlasciwosei korozyjnych i spelnia wymagania mikrobiologiczne okreslone w czesci A
zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia jak rowniez chemiczne okreslone w czesci B zalacznika
nr 1 do rozporzadzenia.

Odpowiedzialnym za jako$¢ dostarczanej wody jej odbiorcom jest Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem, bedacy jednostkg organizacyjng Gminy
1 Miasta Rudnik nad Sanem. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2023r.
poz. 537). przedsi¢biorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zdolnoé¢é
posiadanych urzgdzen wodociggowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod
odpowiednim ci$niecniem w sposob ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytg jakosé
dostarczanej wody, za$ zgodnie z § 3 ust. 3 pkt I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz.
2294) podejmuje wszelkie dziatania, aby woda speiniala  wymagania okreslone dla
parametrow wskaznikowych okreslonych w czesei C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia.
W mysl definicji zawartej w art. 2 pkt 4 ww. ustawy przedsigbiorstwem wodociagowo-
kanalizacyjnym sg m. in. gminne jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci
prawnej, jezeli prowadza dzialalnos¢ gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wode lub zbiorowego odprowadzania scickéw.

W mysl § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia, wilasciwy panstwowy inspektor
sanitarny na podstawic sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 tego rozporzadzenia,
w tym sprawozdan z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego
harmonogramu, wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza warunkowg przydatnosé wody
do spozycia. Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporzadzenia, warunkowg przydatnosé
wody do spozycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
moze stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wartosci
parametryczne) dla parametrow okreslonych w czesci C w tabeli 2 zalgcznika nr 1 do
rozporzadzenia. Stosownie do § 21 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 rozporzadzenia, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ustala z wlasciwym panstwowym inspektorem sanitarnym zakres
I termin realizacji dzialan naprawczych majacych na celu przywrécenie nalezytej jakosci
wody oraz wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkows przydatnosé wody
do spozycia, okreslajgc dopuszczalne wartosci parametryczne i termin trwania przekroczenia,
a takze informuje wlasciwego wéjta o stwierdzeniu warunkowej przydatnosci wody do
spozycia.

W zwiazku z powyzszym, PPIS w Nisku po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla

zdrowia ludzi i uznaniu, ze ww. przekroczenia wartosci metnosci nie majg szkodliwego
wplywu na zdrowie ludzi, stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Strézarska do 10 wrzesnia 2023r.,
okreslajac dopuszczalng warto$é metnosci na poziomie nieprzekraczajacym 3 NTU zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy
Zaktad Higieny.
Ponadto. w mysl § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294),
zobowigzano Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kiliriskiego 16, 37-420
Rudnik nad Sanem do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych
oraz planowanych dzialaniach naprawczych majgcych na celu zapewnienie nalezytej jakosci
wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, majac na wzgledzie powyzsze, orzeka
jak w sentencji decyzji.



Decyzje o jakosci wody z wodociagu sicciowego w Rudniku nad Sanem ul. Strozanska,
Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydal celem poinformowania o tym jej
odbiorcéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy 7 dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2023r:poz; 557).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesicnia odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

W w/w terminie strona moze ztozy¢ wobec PPIS w Nisku pisemne oswiadczenie
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwo}a/n@a:’.'zf'ﬁ;rxigag doreczenia tego zrzeczenia si¢
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja /staj'e sig-ostateczna i prawomocna.
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1. Zaktad Gospodarki Komunalne; i Mieszkaniowej- ut-Kilinskiego 16, 37-420 Rudnik nad
Sanem

2. Higiena Zywnosci i Zywienia w/m
3. Higiena Dzieci i Mlodziezy w/m
4. Epidemiologia w/m

5. Higiena Pracy w/m

6. Ala

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
2. Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny



