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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarn e
w Nisku ’ l , ///5 C/
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13 e e e
tel. (15) 841-20-10
Nisko, dnia 7 marca 2023r.

PSK.9011.1.15.2023

OCENA OBSZAROWA
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020r.
poz. 2028, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonal
oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy i miasta Rudnik
nad Sanem za 2022r.

Mieszkancy gminy i miasta Rudnik nad Sanem zaopatrywani sg w wodg przeznaczong
do spozycia przez dwa wodociagi sieciowe zlokalizowane w Rudniku nad Sanem przy
ul. Chopina oraz przy ul. Strozanskie;.

Producentem wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy
1 miasta Rudnik nad Sanem jest Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku
nad Sanem ul. Kilinskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem, ktéry jest jednoczesnie
odpowiedzialny za jako$¢ wody produkowanej przez wymieniony wyzej wodociag.

Wodociagi sieciowe w Rudniku nad Sanem przy ul. Strézanskiej i przy ul. Chopina oparte
sa na ujeciach wod podziemnych. Wodocigg przy ul. Strézanskiej zasilany jest przez trzy
studnie wiercone, natomiast wodociag przy ul. Chopina przez cztery studnie wiercone.
Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urzadzen do

uzdatniania wody w 2022 roku byt prawidlowy.



W tabeli ponizej przedstawiono dane dot. przedmiotowych wodociggow:

Wodociag Wielkosé | Liczba ludnosci Zaopatrywane Sposdb Ocena jakosci
produkeji | zaopatrywanej miejscowosci uzdatniania/ wody na
[m?/d) w wode dezynfekcja koniec 2021r.
(szacunkowa)
Rudnik nad 503 4100 Rudnik nad Sanem, napowieltrzanie, woda
Sanem Przedzel korekta pH, odpowiadala
ul. Strézanska Siltracja/ wymaganiom
dezynfekcja rozporzqdzenia
podchlorynem sodu
wg zalecen
Rudnik nad 375 3800 Rudnik nad Sanem, napowietrzanie, woda
Sanem Chatupki, Kopki korekta pH, odpowiadala
ul. Chopina Sfiltracja/ wymaganiom
dezynfekcja rozporzqdzenia
podchlorynem sodu
wg zaleceh

Na obszarze zaopatrywanym przez Ww. urzadzenia wodociggowe znajduje si¢
17 punktéw zgodnosei wyznaczonych do pobierania probek wody w ramach monitoringu
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem, w 2021r. pobrano z tego obszaru
14 probek wody do badaf. Zakres badan obejmowat parametry grupy A (monitoring
kontrolny) oraz parametry grupy B (monitoring przegladowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Wewnetrzna kontrola jakosci wody dostarczanej konsumentom z wodociggow sieciowych
w Rudniku nad Sanem przy ul. Chopina i przy ul. Strozanskiej w 2022 roku prowadzona
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem byta zgodna
z zakresem i czestotliwoscig okreslonymi w ww. rozporzadzeniu oraz sporzadzonym na tej
podstawie harmonogramem pobierania probek wody na 2022r., uzgodnionym z Panstwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku.

Wedtug danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzacej
z przedmiotowych wodociagoéw korzystalo w 2022r. ok. 7900 konsumentéw, co stanowi
ok. 80 % mieszkajacych na terenie miasta i gminy Rudnik nad Sanem. Pozostale 20 %
to osoby, ktére nadal korzystaja z wody z indywidualnych ujg¢, ktorej jako$¢ nie jest

kontrolowana przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.




Biorgc pod uwage wszystkie wyniki badak wody przeznaczonej do spozycia,
wykonanych w 2022r., dostarczanej mieszkavicom gminy i miasta Rudnik nad Sanem, nie
stwierdzono przekroczen zadnego z badanych parametréw, w zwigzku z czym Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdza, ze w 2022r. mieszkaricy gminy i miasta
Rudnik nad Sanem korzystajgcy z wody dostarczanej 7 wodociggow sieciowych w Rudniku

nad Sanem ul. Chopina i ul. Strézariska, spozywali wode dobrej jakosci, oceniong na koniec

2022r. jako przydatng do spozycia przez ludzi, tzn.: bezpieczng dla zdrowia ludzkiego, wolng

od mikroorganizméw chorobotwérczych w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w sigzeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie

dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujqcq agresywnych wlasciwosci korozyjnych.

Niniejsza obszarowa oceng o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Nisku wydal celem poinformowania

konsumentow.
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Otrzymujg:

1) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
2. A/a






